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Σωλήνας υγρού

Σωλήνας αερίου

Εύκαμπτος σωλήνας
αποστράγγισης
Τμήμα σύνδεσης

φ12.7mm CuT

φ6.4mm CuT

Επάνω/κάτω (αυτόματα)

Ψύξη ΘέρμανσηΑφύγρανση

Κλίση πτερυγίου

Ροή αέρα εσωτερικού χώρου

Σωλήνας υγρού

Drain hose

Σωλήνας αερίου

Πίσω πλευρά

Κάτω -πλευρά

Πινακίδα ονομασίας

Δέκτης σήματος
Λυχνία λειτουργίας
Λυχνία χρονοδιακόπτη

Διακόπτης ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ εσωτερικής μονάδας

Αισθητήρας θερμοκρασίας χώρου

Κάλυμμα

Βίδες στερέωσης μπροστινής γρίλιας

Μπλοκ ακροδεκτών με ακροδέκτη γείωσης

Τοποθετημένο στο εσωτερικό της μονάδας

Συμπεριλαμβάνεται η βάση εγκατάστασης

Τοποθετημένο στο εσωτερικό
της μονάδας

Κλίση πτερυγίου

Τυπική θέση των οπών στον τοίχο

Streamer

Ασύρματο τηλεχειριστήριο

Πομπός σήματος

Έξυπνος αισθητήρας παρουσίας
Λυχνία έξυπνου αισθητήρα παρουσίας

Τοποθετημένο στο εσωτερικό της μονάδας

Τοποθετημένο στο εσωτερικό της μονάδας

Απαιτούμενος χώρος για συντήρηση και εξαερισμό

Ανεμιστήρας

1.

2.
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Σημειώσεις

Οπή για τον εντοιχισμένο σωλήνα

(ARC466A33)
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Πίσω πλευρά

Κάτω -πλευρά

50  MIN 50  MIN
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Τοποθετημένο στο εσωτερικό της μονάδας

Πλάτος της μονάδας στον τοίχο
Ολικό πλάτος μονάδας

Βλ. σημείωση 2.

1040

Βλ. σημείωση 1.

Βλ. σημείωση 1.
Βλ. σημείωση 2.

Αριστερά/δεξιά (αυτόματα)

about (400)mm

About (440)mm

About (460)mm

Χώρος συντήρησης Χώρος συντήρησης
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