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Ελάχιστος χώρος για τη διέλευση αέρα
Ύψος τοίχου στην πλευρά εξόδου αέρα < 1200 mm

Σε περίπτωση αφαίρεσης του καλύμματος της βάνας διακοπής.

Βάνα διακοπής αερίου

Αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας αέρα

Βάνα διακοπής υγρού

Ετικέτα κατασκευαστή

Ετικέτα επωνυμίας
Λαβή

Έξοδος αποστράγγισης

4 οπές για τα μπουλόνια αγκύρωσης

Είσοδος καλωδίων

Θυρίδα σέρβις

(∅9.5CuT)

(∅6.4CuT)

RXM20-35M

3D099636


