
Η ένδειξη                        υποδεικνύει την κατεύθυνση του σωλήνα.
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Δέκτης σήματος
Λυχνία λειτουργίας
Λυχνία χρονοδιακόπτη
Διακόπτης ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ εσ
ωτερικής μονάδας
Αισθητήρας θερμοκρασίας χώρου

Κλίση πτερυγίου

Βίδες στερέωσης μπροστινής γρίλιας

Μπλοκ ακροδεκτών με ακροδέκτη γείωσης

Πινακίδα ονομασίας

Τοποθετημένο στο εσωτερικό της μονάδας
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Απαιτούμενος χώρος για συντήρηση και εξαερισμό

Χώρος συντή
ρησης

Χώρος συντή
ρησης

Ελάχιστος χώρος για τη διέλευση αέρα

Ροή αέρα εσω
τερικού χώρο
υ

Ασύρματο τηλεχειριστήριο
(ARC480A11)

Πομπός σήματος

Οπή για τον εντοιχισμένο σωλήνα

Σωλήνας υγρού

Σωλήνας αερίου

Drain hose

Τυπική θέση των οπών στον τοίχο

Σωλήνας υγρού

Drain hose

Σωλήνας αερίου

Κλίση πτερυγίου

265

263

2
9
5

1
2

186

48

1
8
0

20

746 126.5

2
9
5

5
2

48

999

60

5
2

1
4
.
5

about (360) mm

about (365) mm

about (450) mm

about (400) mm

about (440) mm

about (460) mm

ø12.7mm CuT

Connecting part

I.D. ø14mm O.D.ø16mm

ø6.4mm CuT

O
8
0

O
8
0

1
4
.
5

Τοποθετημένο στο εσωτε
ρικό της μονάδας
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